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BODENVENTIL TV2 MIT ANSCHLUSSKASTEN TV2AK MIT STUTZEN
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Lüftung mit System.

Bohrungen am Boden  
anzeichnen und bohren  
(Bohrergröße von  
Dübelgröße abhängig)

Dübel einstecken Stockschraube in Loch 
schrauben

Danach mit je 2 Muttern den 
Kasten in der gewünschten 
Höhe fixieren

1 2

3 4 5

Muffe muss bodenbündig 
eingebaut werden. Höhe 
einstellbar durch Schrauben 
oder Kürzen der Muffe

Bodenventil in die Muffe 
einstecken
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